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Voraussetzungen fiir den Einbau der Steuerbox

Um in Ihrer Elektroanlage eine Steuerbox installieren und die Steuerbarkeit dariiber realisieren zu
kdnnen, missen die folgenden 3 Voraussetzungen erfiillt sein. Bitte tberpriifen und beféhigen Sie Ihre
Anlage entsprechend. Setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Elektroinstallateur in Verbindung.

1. Einbauplatz fiir die Steuerbox

Die Steuerbox ist ein Reiheneinbaugerdt mit den MaBen (B x H) 72 mm x 90 mm und wird auf einer

35 mm DIN-Schiene montiert. Bitte sehen Sie dafiir ausreichend Platz im plombierbaren Bereich des
Zahlerschrankes vor. Dies sind der ,Raum flir Zusatzanwendungen™ (RfZ), oder der ,zusatzliche Raum
flir Zusatzanwendungen" (zRfZ) oder das ,Steuergeratefeld" (SG) oder der ,Abschlusspunkt Zahlerplatz*
(APZ).
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2. RJ45-Buchse fiir EEBus

Fir die Anbindung Ihrer steuerbaren Anlagen an die Steuerbox stellt die EEBus-Schnittstelle die
technisch giinstigste Lésung dar. Bitte lassen Sie im ,Anlagenseitigen Anschlussraum™ (AAR) eine RJ-45
Buchse durch Ihren Installateur montieren und Ihre EEBus-fahigen Gerdte wie PV-Anlage, Warmepumpe
oder EMS (Energiemanagementsystem) am oberen Anschluss anbinden. Dariiber hinaus empfehlen wir,
die Datenleitung von der RJ45-Buchse bis zum vorgesehenen Platz der Steuerbox gleich mitzuverlegen.

nooaon Empfehlung: bauseitige Verdrahtung der Datenleitung
mind. Cat5, Stecker/Stecker R145

Quelle: in Anlehnung an BDEW-Anwendungshilfe: Empfehlungen zum Anschluss 1von 2
und Betrieb von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
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3. Steuersignalklemmleiste

Sollten Ihre steuerbaren Anlagen nicht (ber eine EEBus-Schnittstelle verfiigen, so ist die Installation
einer Steuersignalklemmleiste erforderlich. Bitte lassen Sie im ,Anlagenseitigen Anschlussraum™ (AAR)
diese genormte, 6-polige Klemmleiste durch Ihren Installateur montieren und am oberen Anschluss Ihre
Gerdte mit bindrer Ansteuerung anbinden. Fiir eine Vervielfdltigung der Kontakte oder Anpassung an
verschiedene Spannungsebenen kénnen zusatzliche Steuerrelais genutzt werden. Dariliber hinaus
empfehlen wir, die Steuerleitung vom vorgesehenen Platz der Steuerbox bis zur Steuerklemmleiste gleich
mitzuverlegen.
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5122 = 3|3 Empfehlung: bauseitige Verdrahtung
Sle[jelsa mit Steuerleitung 6-adrig, 1,5 mm2, nummeriert
]
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Die Pflicht zur Herstellung der Steuerbarkeit ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quelle: in Anlehnung an BDEW-Anwendungshilfe: Empfehlungen zum Anschluss 2von 2
und Betrieb von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
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